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КЕРУВАННЯ ГРАФІКА НАВАНТАЖЕННЯ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ  
СПОЖИВАЧАМИ-РЕГУЛЯТОРАМИ  
 
© С. В. Бахмачук, Ю. С. Громадський, С. М. Савицький, Д. А. Гапон 
 
Досліджено переваги впровадження засобів управління режимами споживання електричної енергії, за 
рахунок використання споживачів-регуляторів, що дає можливість підвищити енергоефективність 
режимів роботи розподільчих мереж в системах електропостачання. Проведена оцінка потенційного 
економічного ефекту від вирівнювання графіка електричного навантаження в об’єднаній енергетичній 
системі, яка заснована на реалізації критерію оптимального розподілення включення споживачів-
регуляторів на визначеному проміжку часу 
Ключові слова: енергоефективність, система електропостачання, графік електричного навантаження, 
споживач-регулятор 
 
Benefits of the introduction of control modes of electric power consumption through the use of consumer-
regulators, which makes it possible to increase the energy efficiency of modes of distribution networks in power 
systems, are investigated. The assessment of the potential economic effect of leveling the schedule of electric 
load in the united energy system, which is based on the realization of the optimum distribution criterion for ac-
cessing customer-regulators at a certain period of time 
Keywords: energy efficiency, electric power system, electric load schedule, consumer-regulator 
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1. Вступ 
В об’єднаній енергосистемі України (ОЕС) має 
місце нерівномірність добових графіків споживання і 
покриття потужності в умовах дефіциту маневреної 
потужності. З часом ця проблема не тільки не вирі-
шується, а і загострюється у зв’язку з дією низки 
об’єктивних факторів. У структурі виробництва ВВП 
зменшується частка промисловості, електроспожи-
вання якої, як відомо, вирівнює графік електроспо-
живання, та збільшується частка сфери послуг. Спо-
стерігається також постійне і з досить високими тем-
пами (3–7 % щорічно) зростання електроспоживання 
населенням. Як наслідок, відбувається поступове і 
постійне розущільнення графіка електричних наван-
тажень ОЕС України, тому енергосистема потребує 
все більшої кількості пікових і напівпікових потуж-
ностей. Також гостро в ОЕС України стоїть проблема 
регулювання частоти і потужності як за структурою 
генеруючих потужностей, так щодо автоматизації 
системи і об'єктів регулювання.  
В царині теплопостачання, незважаючи на за-
ходи з заміщення коштовного природного газу для 
виробництва тепла і гарячої води, все ще спалюються 
великі обсяги його та інших органічних палив, і їх пи-
томі показники споживання в 2–3 рази перевищують 
середньоєвропейські. Більше 80 % ТЕЦ, теплопунктів, 
тепломереж, індивідуальних газових котлів виробили 
свій ресурс, а третина встановлених побутових котлів, 
як КЧМ, НИИСТУ, мають ККД не вище 60 %.  
Приєднавшись до Енергетичного Співтоварист-
ва ЄС, Україна взяла зобов'язання в сфері енергетики: 
– зменшити споживання газу; 
– створення стратегічних запасів енергоносіїв, 
резервів, джерел регулювання;  
– збільшити використання відновлювальних 
джерел енергії  
– лібералізувати ринки газу та електроенергії 
України.  
 
2. Аналіз літературних даних та постановка 
проблеми 
Наразі регулювання пікової частини змінних 
навантажень добових графіків покриття ОЕС Украї-
ни здійснюється за допомогою ГЕС та ГАЕС Дніп-
ровського і Дністровського каскадів, потенціал збі-
льшення потужності яких практично вичерпаний, та  
 
корпусному або блоковому регулюванню блоками 
теплових станцій. Тобто практично базові блоки ТЕС 
переведені на роботу в пікових режимах, що призво-
дить до збільшення собівартості виробництва ними 
енергії та багатьох інших негативних наслідків. По-
тужності дешевих з точки зору собівартості електри-
ки АЕС, що можуть працювати тільки в базі, при 
цьому не використовуються (рис. 1).  
У поточному стані дефіцит робочих високома-
неврових генеруючих потужностей в ОЕС України 
оцінюється обсягом 2500 МВт, із них 1000 МВт пот-
рібні для створення власної високоефективної Сис-
теми регулювання частоти і потужності (САРЧП), що 
відповідає вимогам до європейських енергосистем, та 
1500 МВт – для покриття ОЕС України без щодобо-
вих зупинок та пусків теплових енергоблоків. Нові 
блоки Дністровської ГАЕС та спорудження Канівсь-
кої ГАЕС дозволить суттєво зменшити зазначений 
дефіцит маневрових потужностей в ОЕС України.  
 
 
Рис. 1. Характерний усереднений добовий графік покриття 
в ОЕС України 
 
Але як випливає з планів Енергетичної страте-
гії до 2030 р [1], та проектів її корегування і актуалі-
зації [2, 3], в структурі генеруючих потужностей ОЕС 
України зростає частка атомних, та важкопрогнозова-
них вітрових сонячних електростанцій (табл. 1). 
Таблиця 1 
Потужність електростанцій ОЕС України 
Електростанції (інформація станом на станом на 1.07.2014) Потужність, МВт 
Існуючі ВЕС в ОЕС України (без урахування ВЕС Криму) 381 
Існуючі СЕС в ОЕС України 240 
ВЕС, на які видано технічні умови 1200 
СЕС, на які видано технічні умови 1182 
ВЕС, які знаходяться на стадії ТЕО 2496 
СЕС, які знаходяться на стадії ТЕО 1101 
 
3. Цілі та задачі дослідження 
Метою дослідження є аналіз сучасного стану 
проблем, існуючих методів та засобів підвищення 
енергоефективності режимів роботи систем електро- 
 
споживання та оцінка економічної ефективності від 
вирівнювання графіків електричного навантаження в 
об’єднаній енергетичній системі України за рахунок 
впровадження споживачів-регуляторів. 
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4. Дослідження оцінки економічного ефекту 
від вирівнювання графіка електричного наванта-
ження 
Слід зауважити, що віднедавна в Україні пе-
редбачені цікаві умови для домашніх СЕС і ВЕС що-
до вигідного продажу виробленої ними електрики без 
необхідності отримання техумов на приєднання до 
мережі та будь-яких зобов'язань [4]. Враховуючи 
"моду" на такі хоча і малопотужні станції, їх обсяги 
генеруючих потужностей важко передбачити.  
Крім численного позитиву "зелена" генерація 
вимагатиме додаткових: 
– резервних потужностей на завантаження і 
розвантаження; 
– послуг з регулювання потужності і частоти, 
особливо первинного;  
– швидкодіючих автоматизованих систем уп- 
равління; 
– підвищення точності підтримки частоти еле-
ктричного струму. 
З метою ущільнення графіку електричних нава-
нтажень в ОЕС України, збільшення можливості ав-
томатичного регулювання частоти і потужності, вирі-
шення проблем теплопостачання пропонується поета-
пно впроваджувати автоматично-регульовані системи 
електронагріву з акумуляцією тепла (надалі – Систе-
ми) в якості споживача-регулятора з малим ступенем 
дискретизації (рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Зміна добового графік покриття  
(червоним кольором) ОЕС України при впровадженні  
системи електронагріву з акумуляцією тепла 
 
Заміщення відносно невеликого обсягу гене-
рації може приносити великий ефект для енергорин-
ку в цілому. В світі альтернативою завантаження до-
рогих потужностей є керування попитом на стороні 
споживачів. Програми Demand Response, що стиму-
люють споживачів електроенергії до зниження спо-
живання в годинники пікових навантажень та/або 
високих цін на ринку і збільшенню в провали, а та-
кож короткочасне управління споживанням застосо-
вуються в США, Великобританії, Італії, Іспанії, Авс-
тралії, Новій Зеландії і інших країнах. Demand Re-
sponse є елементом інтелектуалізації електромереж 
Smart Grid (розумні мережі електропостачання), що 
широко розповсюджуються в світі. Також популярне 
застосування споживачів-регуляторів з засобами 
терморегуляції. 
В США встановлена потужність регулювання 
засобами електронагріву з акумуляцією тепла більше 
431 МВт. Питома вартість 1 кВт встановленої регу-
льованої потужності при цьому біля 2000 $ США. 
В Європі на 1 МВт встановленої потужності 
СЕС і ВЕС припадає 0,1 МВт регульованого наван-
таження. В Німеччині потужність потужних електро-
нагрівальних установок з акумуляцією тепла – біль-
ше 250 МВт.  
В Україні потрібний потенціал впровадження 
споживачів-регуляторів оцінюється в 3–4 ГВт. Схема 
децентралізованої автоматично-регульованіої систе-
ми електронагріву з акумуляцією тепла, в якості 
споживача-регулятора з малим ступенем дискретиза-
ції зображена представлена на рис. 3. 
 
 
Рис. 3. Функціональна схема децентралізованої Системи 
 
Проект, що пропонується, розрахований на по-
тужність 600 МВт. Очікувана питома вартість 1 кВт 
встановленої потужності 500–600$ США. В якості од-
нієї умовної черги впровадження розглядається ство-
рення Системи на базі орієнтовно 600 одиниць блоків 
індукційного нагріву з автоматикою управління, сума-
рною потужністю 60 МВт. Така умовна розрахункова 
потужність впровадження відповідає діапазону регу-
лювання одного потужного енергоблоку ТЕС. При 
цьому швидкість зміни потужності практично миттєва.  
Основною складовою децентралізованої Сис-
теми є вузол електричного нагріву автоматизований 
(ВЕНА) електричною потужністю від 100 до 500 кВт. 
Призначений для перетворення електричної енергії в 
теплову при вирішенні завдань теплопостачання і 
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гарячого водопостачання та роботи у складі системи 
автоматичного регулювання потужності і частоти 
(автодиспетчер). Вузли ВЕНА встановлюються без-
посередньо на об'єктах тепло споживання. Переваж-
но використовується електрична потужність, що не-
задіяна в нічний час (рис. 4). 
Основні складові децентралізованої Системи: 
– електричний теплогенератор; 
– теплоакумулятор;  
– система електроживлення та автоматизації; 
– теплотехнічне обладнання; 
– термінал. 
Електричний теплогенератор трансформатор-
ного типу (рис. 5) перетворює електричну енергію в 
тепло. Первинний контур – котушки обмотки, вто-
ринний контур – теплообмінний пристрій. Під впли-
вом змінного магнітного поля, створюваного обмот-
кою, в металі теплообмінного пристрою індукуються 
струми, що викликають його нагрівання. Тепло від 
нагрітих поверхонь теплообмінного пристрою пере-
дається теплоносію. Така конструкція забезпечує на- 
дійність, безпеку, довговічність, високий ККД і мож-
ливість використання вузлів ВЕНА для вирішення 
задач регулювання. 
 
 
 
Рис. 4. Пояснення принципу розрахунку додаткових електричних потужностей для виробництва теплової енергії 
(ОРЦ – оптова ринкова ціна на електроенергію) 
                          
а                                                                                           б 
Рис. 5. Теплогенератор трансформаторного типу (індукційний принцип нагріву): а – конструкція теплогенератора; б – прин-
цип роботи теплогенератора 
 
Надлишки тепла накопичуються в теплоакуму-
ляторі. Електричний теплогенератор працює переваж-
но в періоди доби з низькими цінами на електроенер-
гію або коли в енергосистемі існує потреба в послугах 
з регулювання частоти і потужності, резервування на 
розвантаження. В інший час джерелом тепла для спо-
живача є теплоакумулятор. ВЕНА може працювати як 
в локально-автоматичному режимі, так і в складі сис-
теми "Автодиспетчер", і розглядаються трьох типів: 
 
– автономні з акумуляцією;  
– комбіновані (з центральною тепломережею, 
котлами на різних видах палива, когенераційними 
установками, сонячними колекторами, тощо). 
Під "терміналом” розуміється пристрій вводу-
виводу технічної інформації між системою і об'єктом 
для забезпечення оптимального управління. Є нульо-
вим рівнем програмно-технічного комплексу, який 
з'єднано з сервером І рівня.  
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Для оцінки економічної ефективності впрова-
дження комплексу був проведений тестовий розрахунок 
оптової ринкової ціни на електроенергію за існуючими 
"Правилами Оптового Ринку Електроенергії" [5] для 
лютого 2015 року у випадку, якби Системи встановле-
ною потужністю 600 МВт були би впроваджені. При-
йнято збільшення базового навантаження АЕС та ТЕС 
на 400-600 МВт з деяким зменшенням відпуску елект-
роенергії ТЕЦ показав економію суспільних витрат: 
– біля 300 млн. грн. за місяць – в режимі ніч-
ного регулювання при недозавантаженості системи 
на 200 МВт для забезпечення в системі "резерву на 
розвантаження"; 
– більше 340 млн. грн. – при завантаженості 
системи вночі на повну потужність. 
Очікуваний річна економія суспільних витрат 
від впровадження 600 МВт Систем на оптовому рин-
ку електроенергії – більше 2 млрд. грн. в рік. 
Середні тарифи прийняті як для лютого 2015 р.: 
АЕС – 32,1 коп./кВт×год; ТЕЦ – 151,5 коп./кВт×год, 
ТЕС – 72.3 коп./кВт×год, без ПДВ. 
Слід зауважити, що генкомпанії ТЕС наполя-
гають, що такі тарифи є збитковими для них, і в ОЗП 
2015–2016 рр, враховуючи очікувану ціну вугілля і 
обіцянки державного регулятора не обмежувати теп-
ловій генерації цінові фактори, середньозважений 
тариф прогнозується більше, ніж 120 коп./кВт×год, і 
при таких вихідних даних економія в тестовому роз-
рахунку була би значно більшою. Також слід згадати, 
що в той час мали місце обмеження споживачів в 
піки навантажень через дефіцит вугілля, і у разі за-
стосування таких Систем обмежень і дефіциту можна 
було би хоча б частково уникнути.  
При цьому не враховані інші складові суспі-
льного ефекту – зменшення собівартості теплової  
 
енергії, зменшення пускових витрат блоків ТЕС, 
ефекти майбутніх ринків (балансуючого, "на добу 
наперед"), ефект від регулювання потужності в ене-
ргосистемі, ефекти у постачальника електроенергії 
та у споживачів. 
Очікувана вартість впровадження 600 МВт –  
8 млрд. грн.  
Зекономлені кошти можна скерувати як додат-
ковий платіж ТЕС, ТЕЦ за упущену вигоду, іншим 
виробникам і учасникам ринку, інвестувати в розви-
ток енергетики або зменшити тарифи для спожива-
чів, стимулюючи виробництво.  
Починаючи з 2016 в Україні починається пе-
рехід до нової моделі Енергетичного ринку у відпо-
відності з Законом України № 663 "Про засади функ-
ціонування ринку електричної енергії" [6] з метою ада-
птації третього енергетичного пакету Енергетичного 
Співтовариства ЄС. Повноцінна робота за новими пра-
вилами має розпочатися в 2-й половині 2017 року. Схе-
ма її функціонування наведена на рис. 6. 
Нова модель може повністю змінити філосо-
фію роботи виробників, споживачів, оператора сис-
теми. Наприклад, найнижча усереднена ціна на елек-
троенергію з урахуванням купівлі-продажу на всіх 
сегментах ринку може сформуватися не обов’язково 
в нічні години. На аналогічних ринках інших країн 
вона взагалі буває навіть від'ємною. Наявність систе-
ми у споживача, електропостачальника або в керу-
ванні у виробника дає в його руки потужний меха-
нізм для ефективної роботи на новому ринку або йо-
го сегментах, особливо враховуючи, що така модель 
вимагає відповідальності за виконання заявлених 
погодинних обсягів споживання або виробництва і 
виконання диспетчерського графіку, в першу чергу 
фінансову.  
 
 
Рис. 6. Структура нової моделі ринку згідно з Законопроектом 2199а [7] 
 
Рівні взаємодії на майбутньому Енергоринку 
та можливості для Споживача, що надає наявність 
ВЕНА та впровадження Системи:  
1. Перший рівень – купівля електроенергії у 
постачальника за диференційованими у часі тарифа-
ми в періоди, коли вони найнижчі та використання 
виробленої теплової енергії для власних потреб або 
продажу. Можливість вибрати Електропостачальни-
ка, що запропонує найбільш цікаві тарифи. Можли-
вість регулювання навантаженням, у разі зміни спо-
живання підприємства відносно заявленого погодин-
ного прогнозу, щоб уникнути штрафних санкцій.  
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2. Другий рівень передбачає купівлю електро-
енергії безпосередньо (або з посередництвом елект-
ропостачальника) у виробників на ринку двосторон-
ніх договорів (де середня ціна буде найнижча) за су-
марним графіком, що забезпечить найнижчу ціну 
(наприклад рівним графіком у АЕС). Тоді споживачу 
з вищерозглянутого прикладу (рис. 7) при наявності 
системи слід укласти з виробником довгострокову 
угоду на купівлю електроенергії за "рівним" графі-
ком 7 МВт і працювати наближено до нього [8]. 
У разі відхилення споживання від заявленого, 
є можливість регулювання навантаженням відносно 
заявленого погодинного прогнозу, щоб уникнути 
штрафних санкцій.  
3. Третій рівень – можливість оптимізації уча-
сті у ринках “на добу наперед”, внутрішньодобовому, 
балансуючому, допоміжних послуг (первинне і вто-
ринне регулювання, резервування), отримуючи дода-
тковий дохід, що може перевищити витрати на купі-
влю електроенергії за двостороннім договором [9].  
4. Четвертий рівень – можливість участі у "ба-
лансуючих групах" разом з іншими споживачами або 
з виробниками.  
 
Рис. 7. Принцип роботи Споживача (балансуючої групи, 
енергокооперативу, ЕСКО, електропостачальника) при 
закупівлі електроенергії на ринку двосторонніх договорів 
 
Вигоди для інших учасників енергетичного 
ринку [10], передбачених Законом 663 і існуючими 
Законопроектами щодо його змін наведені в табл. 2. 
 
 
Таблиця 2 
Оцінка енергоефективності для учасників ринку від впровадження децентралізованої Системи 
Участники ринку Сегменти нового енергоринку Вигода 
АЕС 
Балансуючий ринок 
Якщо знайде споживачів теплової енергії, кому зможе 
встановити:  це зменшить небаланси 
Ринок допоміжних послуг 
надасть технічну можливість надання послуг з регулю-
вання 
двосторонніх (прямих) договорів 
у разі зміни принципу ціноутворення "витрати+" може 
виступити інвестором, як найбільш зацікавлена сторона 
у вирівнюванні графіку. 
ТЕС, ТЕЦ 
Ринки двосторонніх договорів, "на добу 
наперед", внутрішньодобовий, балансую-
чий 
значно поліпшить ефективність і гнучкість роботи. 
Ринок допоміжних послуг 
поліпшить технічну можливість надання послуг з регу-
лювання 
ТЕЦ Ринок теплової енергії 
значно поліпшить ефективність і гнучкість роботи, 
отримає додаткові обсяги товару і зменшення його собі-
вартості. 
Гарантований поку-
пець, СЕС, ВЕС 
Ринок двосторонніх (прямих) договорів 
значно поліпшить ефективність і гнучкість роботи, зме-
ншить збитки при похибках у прогнозуванні погодинних 
обсягів виробітку 
Ринок допоміжних послуг зменшить собівартість послуг з регулювання 
БіоТЕС, біоТЕЦ 
Ринок допоміжних послуг зменшить собівартість послуг з регулювання 
Ринок двосторонніх (прямих) договорів 
при встановленні керованих теплогенераторів в зворот-
ній трубопровід дозволить збільшити прибутки 
Ринок тепловоі енергії 
значно поліпшить ефективність і гнучкість роботи, 
отримає додаткові обсяги товару 
Постачальники, 
Трейдери 
Ринки двосторонніх договорів, "на добу 
наперед", внутрішньодобовий, балансую-
чий 
значно поліпшить ефективність і гнучкість роботи, зме-
ншить збитки при похибках у прогнозуванні погодинних 
обсягів споживання 
Ринок допоміжних послуг 
надасть технічну можливість надання послуг з регулю-
вання 
Ринок тепловоі енергії 
надасть технічну можливість надання послуг з теплопо-
стачання та ГВП, 
Споживачі 
Ринки двосторонні договорів, "на добу 
наперед", внутрішньодобовий, балансую-
чий 
значно поліпшить ефективність і гнучкість роботи, зме-
ншить збитки при похибках у прогнозуванні погодинних 
обсягів споживання 
Ринок допоміжних послуг 
надасть технічну можливість надання послуг з регулю-
вання 
Ринок теплової енергії забезпечить себе теплом і ГВ, зможе постачати "сусідам" 
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5. Результати дослідження та їх обговорення 
Очікувані результати від впровадження систем 
виробництва теплової енергії автоматизованими вуз-
лами електронагріву (споживачами-регуляторами) з 
автодиспетчеризацією потужністю 600 МВт в умовах 
існуючої моделі Енергоринку: 
1. Вирішення соціально-економічних завдань 
зниження витрат на забезпечення теплом і гарячою 
водою.  
2. Отримання в диспетчерське управління ре-
гульованого навантаження з малим ступенем дискре-
тизації – 0,1 МВт.  
3. Вирівнювання добового графіку споживан-
ня, завантаження базових ТЕС і АЕС.  
4. Збільшення відпуску електроенергії з шин 
АЕС та ТЕС у розмірі 88–1050 ГВт*год. на рік, (в 
опалювальний період – 700–800 ГВт*год., в інші пе-
ріоди року – 180–250 ГВт*год). 
5. Зниження собівартості електроенергії і її ва-
ртості на оптовому та роздрібному ринках, навіть з 
урахуванням цінових надбавок на фінансування цьо-
го проекту, розвиток магістральних та розподільчих 
електромереж. 
6. Заміщення природного газу в обсязі  
100 млн.м3 на рік.  
При уведенні відповідальності за виконання 
заявлених погодинних обсягів споживання або виро-
бництва і виконання диспетчерського графіку, в пе-
ршу чергу фінансової: наявність Системи у спожива-
чів, постачальників, виробників дозволяє регулювати 
навантаження у разі зміни споживання відносно зая-
вленого погодинного прогнозу, щоб уникнути штра-
фних санкцій. 
Впровадження Системи може стати альтерна-
тивою будівництву та розширенню ГАЕС, що викли-
кає суперечки з екологічних міркувань, та вимагає 
питомих капіталовкладень в 2,5–3 рази більших. 
Можливість підключення до мереж ОЕС Украї-
ни додатково 400–500 МВт потужностей ВЕС або СЕС. 
 
6. Висновки 
При лібералізації енергетичного ринку Украї-
ни і переході на нову його модель, наявність Системи 
надасть технічну можливість і стане механізмом ефе-
ктивної роботи практично на всіх його сегментах як 
для Споживачів, так і для інших його учасників (Ви-
робників, Гарантованого покупця, Балансуючих груп, 
Електропостачальників, Операторів, тощо). За досві-
дом країн, що впровадили аналогічні ринкові моделі, 
найбільший прибуток від керування попитом на сто-
роні споживачів можна отримати на ринках балансу-
вання та надання допоміжних послуг з резервування 
та первинного регулювання.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЧЕТКОГО ПОНЯТИЯ «РИФМА» 
 
© Н. П. Томасевич, Е. А. Оборотова, И. А. Саух  
 
Показано, що основною проблемою автоматизованого підбору віршованої рими є відсутність чіткої ві-
дповідності між вимірюваними характеристиками рими та її сприйняттям. Запропоновано концепції 
комп'ютерної підтримки автоматизованого перекладача віршованого тексту. Формалізовано основні 
атрибути віршованого тексту – рима та ритм. Розроблено алгоритм автоматизованого підбору слів, 
що римуються, за показниками довжини, сили, новизни та незручності рими 
Ключові слова: автоматизований переклад, віршований текст, математична формалізація рими, порі-
вняння нечітких параметрів 
 
It is shown that the main problem of the automated selection of poetic rhyme is the lack of a clear correspond-
ence between measured characteristics of the rhyme and its perception. Concepts of computer support of the au-
tomated translator for poetic text are proposed. The basic attributes of the poetic text – rhyme and rhythm - are 
formalized. An algorithm for automated selection of the rhyming words in terms of length, strength, innovation 
and inconvenience of the rhyme is developed 
Keywords: automated translation, poetic text, mathematical formalization of the rhyme, comparison of fuzzy pa-
rameters 
 
1. Вступ 
Підбираючи риму до того або іншого слова при 
написанні віршованого тесту або при його перекладан-
ні, літературний працівник користується своїм індиві-
дуальним і від цього унікальним сприйняттям змісту 
вірша, іноді навіть не усвідомлюючи, як безпосередньо 
це робиться, з яких таємних аналів пам’яті дістаються 
шукані рими [1, 2]. 
Така, безумовно високоінтелектуальна, діяль-
ність має й свої недоліки: її дуже важко математично 
формалізувати, оскільки для віршування потрібно під-
бирати рими, а поняття «рима» вкрай нечітке [3, 4]. 
2. Аналіз літературних даних і постановка 
проблеми 
Під терміном віршований переклад ми маємо 
на увазі створення поетичного тексту, відповідного 
оригіналу за змістом, формою і своїм художнім влас-
тивостям, у якому використовуються всі елементи, 
характерні для поетичного твору, включаючи риму 
[5]. Віршований переклад – це вершина художнього 
перекладу тексту, оскільки вимагає від перекладача 
не тільки літературного таланту та вміння писати 
вірші, але, крім того, здатності вмістити в віршовану 
форму іншої мови вихідний сенс, ідею і навіть літе-
